
Ф едеральная служба но н адзору в сфере защ и ты  прав п отреби телей  и бл агоп о л уч и я  человека  
Ф едеральное  бю д ж ет н ое  у ч р еж ден и е  здр авохранення  "Ц ентр  гигиены  и эп и дем и о л оги и  в Республи

Т а тар ста н  (Татарстан)"
Ф илиал Ф Б У З "Ц ентр  гигиены  и эп и дем и ологи и  в Республ ике Т а тар ст а н  (Т атар стан)"  в 

А л ь м ет ь ев ск ом , Запнском , Л енн н огор ск о м  районах  
И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  

420061 . Республика Татарстан, г.Казань. ул. Сеченова, д. 13 а 
Телефон: (843 ) 221-79-69, факс (843) 221-90-87 

423458 ,  Республика Татарстан, г .Альметьевск, ул.Г рибоедова, 10 
О К П О  76303 186. О ГР Н  1051640018582, ИНН 'КПП 1660077474/16443  1001 

Телефон: 45-20-68. факс (8553)45-20-71 
423520, Республика Татарстан, г. Заинек, ул. К омсомольская ,  50 

Т елефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:
№  РОСС R U .000 1.5 10855
Д ата внесения в реестр: 15.10.2015г.

У Т В П Р Ж Д А Ю
Заместитель руководителя  И Л Ц

/ /  (п о л ш а .)
Кчянова В.А.

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И И  
№  1 1 3 7 9 .3  01 0 8 .0 9 .2 0 1 7

Н аименование пробы (образца):

вода из арт. скваж ины №  13/01 м.п. Ахметьево 
Тара, упаковка: стерильная емкость

Код пробы (образца): 2.17.1 1379.3.П

Н аименование и ю ридический  адрес заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью  "Теплосервис"
423520, Республика Татарстан. Заинский район, г. Заинек, ул. Ульянова. 61

О снование для отбора: договор Л!' 1 00 от 1 1.01.201 7 г.
Цель отбора (проведение исследований/испы таний):

Производственный контроль 

М есто отбора пробы  (образца):
ООО "Теплосервис" - арт.скважина №  13/01 
Республика Татарстан. Заинский район, н.п. Ахмет ьево

Район: Заинский

НД на метод отбора пробы (образца): 1 О С  Г 3 1942-12

К оличество (объем) пробы дли испытаний: 0,5 л.
Дата и время отбора пробы  (образца): 06.09.2017 08 ч. 20 мин.

Дата н время доставки пробы  (образца): 06.09.2017 1 1 ч. 00 мин.

С отрудник, отобравш ий пробы:
Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

С опроводительны й документ: акт отбора проб №  1001 от 06.09.2017 г.

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: изотермическая охлаждаемая сумка

Н орм ативны й док ум ен т, устан авли ваю щ ий  требования:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению  безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнит с. 11,ныс сведен и я :

Н а с ю я щ и й  протокол характеризует  исклю чительно испы танный образец. 
П ерепечатка  (копирование) части протокола без письменного разреш ения И Л Ц  не допускается! 

Протокол №  11379.3 от 08 .09.2017
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Код образца (пробы): 2.17.11379.3 .П

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л [ Е Д О В А Н И Я
№
п\и

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1
Те р м ото: [ е ра нт н ы е 
колиформные бактерии

Не обнаружено не доп. КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено не доп. КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

л Общее микробное число Не обнаружено от 0 до 50 КОЕ в 1 мл М У К  4.2.1018-01

Д олж ное 1 ь. Ф.И.О. 11одпись
Биолог Ханнанова Л.И.

О тветственны й за оф орм ление объединенного протокола:
инженер Бариева Е.В.

Выводы:
Результат пробы волы по исследованным показателям соответствует требованиям НД:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене С  И.М. Вахитов

Н астоящ ий протокол характеризует исклю чительно испы танный образец. 
П ерепечатка (копирование) ч а с т  протокола без письменного разреш ения ИЛИ, не допускается! 

11 р о ю  кол №  i 1 379.3 от 08 .09.20 1 7
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Ф едеральная служ ба по н адзору в сфере защ и ты  прав потр ебителей  и бл а го п ол у ч и я  человека  
Ф едеральное  бю дж ет н ое  у ч р еж ден и е  здравохраненпя  "Ц ентр гигиены и эп и дем и ол о ги и  в Р еспублике

Т а т а р с т а н (Т а т а р с т а н )"
Ф илиал Ф Б У З "Ц ентр  гигиены  и эп и дем и ологи и  в Р еспублике Т ата р ст а н  (Т атар стан)"  в 

А л ь м ет ь ев ск ом , Заинеком , Л ен и н о гор ск о м  районах  
И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  

420061 ,  Республика Татарстан, г .Казань, ул. С еченова, д. 13 а 
Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87 

423458 , Республика Т атарстан, г .Альметьевск, ул .Грибоедова, 10 
О К П О  76303186 . О ГРН  1051640018582. ИНН К П П  1660077474/16443 1001 

Телефон: 45-20-68. факс (8553)45-20-71 
423520 . Республика Татарстан, г. Заинек, ул. Комсомольская. 50 

Т елефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:
№  РО СС R U .0 0 0 1.5 10855
Д ата внесения в реестр: 15.10.2015г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Зам ^статель  руководителя  И Л Ц  

- | ___________ К уянова В.А.
(подпись)

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И И  
№  1 1 3 7 8 .3  о т  0 8 .0 9 .2 0 1 7

Н аименование пробы (образца):

вода из арт. скваж ины №  14/02 н.п. Кадырово 

Тара, упаковка: стерильная ёмкость
Код пробы (образца): 2.17.1 1378.3.11

Н аименование и ю ридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью  "1 еплосервис"
423520, Республика Татарстан. Заинский район, г. Заинек, ул. Ульянова. 61

О снование для отбора: договор №  100 от 1 1.01.201 7 г.
Цель отбора (проведение исследований/испы таний):

Производственный контроль 

М есто отбора пробы (образца):
ООО "Теплосервис" - арт.скважина №  14/02 
Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Кадырово

Заинский 

ГОСТ 31942-12 

0.5 л.
06.09.2017 08 ч. 20 мин.

06.09.2017 1 1 ч. 00 мин.

Район:

Н Д  на метод отбора пробы  (образца):

Количество (объем) пробы для испытаний:
Дата и время отбора пробы (образца):

Дата и время доставки пробы  (образца):

Сотрудник, отобравш ий пробы:
П омощ ник санитарного врача: Р. И. З о ю в а

Сопроводи тельный документ: акт отбора проб №  1001 от 06.09.201 7 г.
Условия транспортировки: автотранспорт

У словия хранения: изотермическая охлаждаемая сумка

Н ормативны й документ, устан авли ваю щ ий  требования:
СанПиП 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению  безопасности систем горячего водоснабжения"

Д ополнительны е сведения:

Н а с ю я щ и й  протокол характеризует исклю чительно испы танный образец. 
П ерепечатка (копирование) части протокола без письменного разреш ения И Л Ц  не допускается! 

Протокол №  I 1378.3 от 08 .09.2017

Стр.1 из 2
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Код образца (пробы): 2.17.1 1378.3.П

Б А К ] Г Е Р И О Л О Г  И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
№ Определяемые Результаты Гигиенический Единицы НД на методы
п\п показатели исследований норматив измерения исследований

1 Терм отолерантные 
колиформные бактерии

Не обнару жено не доп. КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

2 О бщие колиформные 
бактерии Не обнаружено не доп. КОЕ в 1 00 мл М УК 4.2.1018-01

-чJ Общее микробное число 11с обнаружено 07 0 до 50 КОЕ в 1 мл М УК 4.2.101 8-01

Д олж ность. Ф.И.О.
Подпись

Биолог Ханнанова Л.И.

О тветственны й за оф орм ление объединенного протокола:
инженер Бариева Е.В.

Выводы:
Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям  НД:
С’анПиН 2.1.4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабж ения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения"

А -Врач по общей гигиене ( И.М. Вахитов

Н астоящ ий протокол характеризует исклю чительно испы танны й образец.
П ерепечатка  (копирование) части протокола без письменного  разреш ения И Л Ц  не допускается! 

Протокол №  11378/3 от 08 .09 .2017

Стр. 2 из 2



Ф едеральная  служ ба по надзору в сфере за щ и ты  прав потр ебителей  и бл аго п ол у ч и я  человека  
Ф едер ал ьное  б ю д ж ет н о е  у ч р еж д ен и е  здр авохр анения  "Ц ентр  гигиены  и эп и дем и ол о ги и  в Р еспублике

Т а тар ста и  (Т а т а р с т а н )"
Ф илиал  Ф Б У З " Ц ен тр  гигиены  и эпи дем и о л о ги и  в Р еспубл ике Т а та р ст ан  (Т атар стан)"  в 

А л ь м ет ь ев ск ом , Зап нском , Л ен и н о гор ск о м  районах  
И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Ь О Р А Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  

420061 . Республика Татарстан, г .Казань, ул. С еченова, д. 13 а 
Телефон: (843) 22 1-79-69, факт (843) 22 I-90-87 

423458 .  Республика Татарстан, г .Альметьевск, ул .Грибоедова.  10 
О К П О  76303186 , О ГР Н  1051640018582. Ill II! КПП 1660077474/164431001 

Телефон: 45-20-68. факс (8553)45-20-71 
423520 , Республика Татарстан, г. Заинек, ул. К омсомольская ,  50 

Телефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:
№  РОСС R U .0001.5 10855
Дата внесения в реестр: 15 .10 .2015г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Заме£ъй,тель руководителя  И Л Ц

янова В.А.

7 (ноли

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И И  
№  1 1 3 7 7 .3  о т  0 8 .0 9 .2 0 1 7

Н аименование пробы (образца):

вода из арт. скваж ины Л1> 14/01 м.п. Кадырове 

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

Код пробы (образца): 2.17.1 1377.3.П

Н аименование и ю ридический  адрес заказчика:
О бщество с ограниченной ответственностью  "Теплосервис”
423520. Республика Татарстан. Заинский район, г. Заинек, ул. Ульянова. 61

О снование для отбора: договор №  1 00 от 11.01.2017г.
Цель отбора (проведение исследований/испы таний):

П роизводственный контроль 

М есто отбора пробы (образца):
ООО "Теплосервис" - арт.скважина ЛЬ 14/01 
Республика Татарстан, Заинский район, и.п. Кадырово

Заинский 

КОСТ 3 1942-12 
0.5 л.
06.09.2017 08 ч. 20 мин.

06.09.2017 11ч.  00 мин.

Район:

НД на метод отбора пробы (образца):

К оличество (объем) пробы для испытаний:
Д ата и время отбора пробы (образца):

Д ата н время доставки пробы  (образца):

С отрудник, отобравш ий пробы:
Е1омощник санитарного врача: Р. И. Зотова

С опроводительны й документ: акт отбора проб №  1001 от 06.09.201 7 г.
У словия транспорт ировки: авт отранспорт

Условия хранения: изотермическая охлаждаемая сумка

Н орм ативны й докум ент, устан авли ваю щ ий  требования:
СанПиИ 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Еигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Еигиенические 
требования к обеспечению  безопасности систем горячего водоснабжения"

До п ол и m  ел ьные с вед е н и я :

Н астоящ ий  протокол характеризует исклю чительно испы танный образец. 
П ерепечатка (копирование) части протокола без письменного разреш ения И Л Ц  не допускается! 

Протокол №  I 1377.3 от 08 .09 .2017

Стр.1 из 2



к протоколу № 1 1377.3 от 08.09.201 7

Код образца (пробы): 2.17.11377.3 .П

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

1 'игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1
Гермотолерантные 
колиформные бактерии

Не обнаружено не доп. КОЕ в 100 мл М У К  4.2.1018-01

2
О бщие колиформные 
бактерии

Не обнаружено не доп. КОВ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

о
J Общее микробное число Не обнару жено от 0 до 50 КОЕ в 1 мл М У К 4 .2.1018-01

Д олж ность, Ф.И.О. Подпись
Биолог Х анн ан оваЛ .И .

О тветственны й за оф орм ление объединенного протокола:
инженер Бариева Е.В.

Выводы:
Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД:
С'анНиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеств) воды централизованных 
систем пи тьевого водоснабж ения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения" .. - —

Врач по общей гигиене И.М. Вахитов

Н астоящ ий протокол характеризует исклю чительно испы танны й образец. 
П ерепечатка (копирование) ч а с т  протокола без письменного разреш ения И Л Ц  не допускается! 

Протокол №  1 1377.3 oi 08 .09.2017
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Ф едеральная  сл уж ба  по надзору в сф ере защ и ты  прав п о треби телей  и бл агоп о л уч и я  человека  
Ф едеральное  б ю д ж ет н ое  у ч р еж ден и е  здр авохранения  "Ц ентр  гнгиеиы  и эп и дем и о л ог и и  в Р еспублике

Т а тар ст ан  (Т атарстан)"
Ф илиал Ф Б У З "Ц ентр  гигиены  и эп и дем и ол о ги и  в Р еспубл ике Т а тар ст ан  (Т атарстан)"  в 

А л ь м ет ь ев ск о м , Зан н ск ом , Л ен и н о гор ск ом  районах  
И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  

420061 ,  Р еспублика Т атарстан, г, Казань, ул. Сеченова, д. 13а 
Т ел еф о н  : (843) 221-79-69, факс: (843) 221-90-87  

423458 , Р еспублика Татарстан, г .Альметьевск, ул .Грибоедова,  10 
И Н Н /К П П  1660077474/164431001 

Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71 
423520 ,  Республика Т атарстан, г. Заинек, ул. К омсомольская ,  50 

Т елефон , факс: 7-22-75

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Заместитель руководителя  И Л Ц  
______  ■/ , , . < / ■ __________ Куянова В.А.

(подпись)

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  
№  1 1 6 1 5 .3  о т  1 3 .0 9 .2 0 1 7

Н аименование пробы (образца):
вода питьевая из артезианской скваж ины №  10/01 н.п. Федотово

Тара, упаковка: стерильная ёмкость
Код пробы (образца): 2.17.11615.3.П
Н аименование и ю ридический  адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью  "Теплосервис"
423520. Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинек, ул. Ульянова, 61 

Основание для отбора: договор №  100 от 11.01.2017 г.
Цель отбора (проведение исследований/испы таний):

Производственный контроль 
М есто отбора пробы  (образца):

ООО "Теплосервис" - артезианская скваж ина №  10/01 
Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Федотово

Район: Заинский
Н Д на метод отбора пробы (образца):
К оличество (объем) пробы  для испы таний:
Дата и время отбора пробы  (образца):
Дата и время доставки пробы  (образца):
Сотрудник, отобравш ий пробы:
П омощ ник санитарного врача: Р. И. Зотова
С опроводительны й докум ент: акт отбора проб №  1025 от 11.09.2017 г.
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: изотермическая охлаждаемая сумка
Н орм ативны й докум ент, устан авли ваю щ ий  требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению  безопасности систем горячего водоснабж ения"

Дополнительны е сведения:

Н астоящ ий  протокол характеризует  исклю чительно испы танный образец.
П ерепечатка (копирование) части протокола без письменного разреш ения  И Л Ц  не допускается! 

Протокол №  11615.3 от 13.09.2017

ГОСТ 31942-12 
0,5 л.
11.09.2017 11 ч. 00 мин.
11.09.2017 13 ч. 00 мин.

Аттестат  аккредитации:
№  РО СС R U .0 00 1 .510855
Д ата внесения в реестр: 15.10.2015г.
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к протоколу № 11615.3 от 13.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11615.3.П

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. КОЕ в 100 мл М У К  4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено не доп. КОЕ в 100 мл М У К  4.2.1018-01

-лЛ
Общее микробное 
число

Не обнаружено от 0 до 50 КОЕ в 1 мл М У К  4.2.1018-01

Д олж ность, Ф.И.О. Подпись
Биолог Ханнанова J1.И.

Ответственный за оф орм ление объединенного протокола:
инженер Ш иркунова О.А.

Выводы:

Результаты воды по исследованным показателям соответствуют требованиям НД:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабж ения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

' ^
Врач по общей гигиене , у  ' ' И.М. Вахитов

Н астоящ ий протокол характеризует  исклю чительно испы танный образец.
П ерепечатка (копирование) части протокола без письменного разреш ения И Л Ц  не допускается! 

П ротокол №  11615.3 от 13.09.2017
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Ф едер ал ьная  служ ба по н адзору в сфере за щ и ты  прав п отр еби телей  и б л агоп о л уч и я  человека  
Ф едер ал ьное  бю дж ет н ое  у ч р еж д ен и е  здр ав охр анения  "Ц ентр  гигиены  и эп и дем и о л ог и и  в Р еспублике

Т ата р ста н  (Татарстан)"
Ф илиал  Ф Б У З  " Ц ен тр  гигиены  и эп и дем и ологи и  в Р еспубл ике Т а та р ст а н  (Т атар стан)"  в 

А л ь м ет ь ев с к о м , Заи н ск ом , Л ен и н огор ск о м  районах  
И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  

420061 ,  Республика Татарстан, г. Казань, ул. С еченова, д. 13а 
Т ел еф он  : (843) 221-79-69, факс: (843) 221-90-87  

423458 ,  Р еспублика Т атарстан, г .Альметьевск, ул .Грибоедова,  10 
И Н Н /К П П  1660077474/164431001 

Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71 
423520 ,  Республика  Т атарстан, г. Заинек, ул. К омсомольская ,  50 

Т елефон, факс: 7-22-75

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Зам еститель  руководителя  И Л Ц  
________.  ̂ : у ; j________ К уянова В.А.

(подпись)

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  
№  1 1 6 1 4 .3  о т  1 3 .0 9 .2 0 1 7

Н аименование пробы  (образца):
вода питьевая из артезианской скваж ины №  11 /03 н.п. Тонгузино

Тара, упаковка: стерильная ёмкость
Код пробы (образца): 2 .17.11614.3.П
Н аименование и ю ридич еский  адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью  "Теплосервис"
423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинек, ул. Ульянова, 61 

О снование для отбора: договор №  100 от 11.01.2017 г.
Ц ель отбора (проведение исследований/испы таний):

Производственный контроль 
М есто отбора пробы (образца):

О ОО "Теплосервис" - артезианская скваж ина №  11/03 
Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Тонгузино

Район: Заинский
Н Д  на метод отбора пробы  (образца):
К оличество (объем) пробы  для испы таний:
Д ата и время отбора пробы  (образца):
Д ата и время доставки пробы  (образца):
С отрудник, отобравш ий пробы:
П омощ ник санитарного врача: Р. И. Зотова
С опроводительны й докум ент: акт отбора проб №  1025 от 11.09.2017 г.
У словия транспортировки: автотранспорт
У словия хранения: изотермическая охлаждаемая сумка
Н орм ативны й докум ент, устан авл и ваю щ ий  требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению  безопасности систем горячего водоснабж ения"

Д ополнительны е сведения:

Н астоящ ий  протокол характеризует исклю чительно испы танны й образец.
П ерепечатка  (к опирование) части протокола без письменного  разреш ения  И Л Ц  не допускается! 

Протокол №  11614.3 от 13.09.2017

ГО СТ 31942-12 
0,5 л.
11.09.2017 11 ч. 00 мин.
11.09.2017 13 ч. 00 мин.

А ттестат  аккредитации:
№  Р О СС  R U .0001 .510855
Д ата внесения в реестр: 15.10.2015г.
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к протоколу №  11614.3 от 13.09.2017

Код образца (пробы): 2 .17.11614.3.П

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаруж ено не доп. КОЕ в 100 мл М У К  4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено не доп. КОЕ в 100 мл М У К  4.2.1018-01

3
Общее микробное 
число

Не обнаружено от 0 до 50 К О Е в 1 мл М У К  4.2.1018-01

Д олж ность, Ф.И.О. Подпись
Биолог Ханнанова Л.И.

Ответственный за оф орм ление объединенного протокола:
инженер Ш иркунова О.А.

Выводы:

Результаты воды по исследованным показателям соответствуют требованиям НД:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

/ ' / / ,
Врач по общей гигиене , м  ' И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается! 

Протокол № 11614.3 от 13.09.2017
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